LIGHTH<)\/E

LED design lighting

NAVOD K INSTALACI

Model:
Orto 21V

Pred instalaci svitidla si pedlivé proététe tento navod

INSTALACE:

1) Pfed zahjenim instalace vypnéte napéjeni.

2) Do stropu vyfiznéte otvor uréeného rozmeéru.

3) Otvorem protahnéte draty.

4) Pripojte vodice na druhé strané zdroje k pfivodu napéti 230V
v souladu s nasledujicim zna¢enim:

Zivé — hnédy vodic¢ (oznacen L)
Neutralni — modry vodi¢ (oznacen N)
Produkt je chrdnén dvoijitou izolaci — neni pfipojeni na zemnici vodi¢

5) Pomoci spon umistéte svitidlo do pfipraveného otvoru.

6) Zapnéte elektricky proud a vyzkousSejte funk&nost svitidla.

7) Maximalni teplota v podhledu nesmi pfesahovat 40°C, pfi pfekonani max. teploty
hrozi porucha svitidla. V okoli svitidla musi byt dostatecny prostor pro ochlazeni
svitidla.

8) V pfipadé, Ze se nerozsviti, kontaktujte prodejce — kontakty viz. nize.

Instalaci zafizeni doporucujeme svéfit kvalifikované osobé.

Katalogové ¢islo:

OB11JLSPO4TMC|21W




Technicka data — Orto 21V:

Rozméry (pr.xv):
Napéjeci napéti:
Vykon:

Svételny tok:

Teplota chromati¢nosti:

Pracovni teplota:
Vyzafovaci Uhel:
CRI:

Zivotnost:
Material:

Barva hl.téla:
Stupen kryti:

130x115 mm
230V AC

21W

2005 Im

4000 °K +/-3%
—-10°C ~+45°C
24 °

Ra =80

cca. 30 000 —50 000 h
hlinikové télo
bila

IP20
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